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Abstrak - Seiring dengan perkembangan teknologi 
komunikasi dan pemrosesan data akhir-akhir ini, 
peralatan-peralatan jaringan distribusi listrik telah 
memasuki era baru yaitu otomatisasi jaringan distribusi 
(Distribution Otomatization), yaitu operasional jaringan 
distribusi dilakukan dari satu tempat yang bisa 
mengendalikan semua peralatan pada jaringan distribusi, 
termasuk di dalamnya adalah rekonfigurasi jaringan 
distribusi.  
Penelitian dilakukan pada jaringan distribusi 
daya listrik tipe radial dan rekonfigurasi jaringan 
diformulasikan sebagai fungsi optimalisasi multiobjektif 
(multiobjective optimization function) yang dicari 
solusinya menggunakan teknik algoritma genetika, 
berdasarkan pada analisis aliran daya, dalam 
multiobjective optimization function tersebut terdapat 
faktor pembobotan (weigthing factor) yang dipilih sesuai 
dengan tujuan rekonfigurasi jaringan.  
Rekonfigurasi jaringan distribusi daya listrik 
dengan menggunakan Algoritma genetika  dalam tugas 
akhir ini dapat memperbaiki kinerja jaringan distribusi 
sesuai dengan tujuan dilakukannya rekonfigurasi yang 
dilakukan dengan pemilihan fungsi multiobjektif. Hasil 
penelitian menggunakan parameter algoritma genetika 
probabilitas mutasi 0,05 dan probabilitas pindah silang 
0,8 dengan jumlah individu 100 menunjukkan konfigurasi 
yang lebih baik dari pada konfigurasi sebelum dilakukan 
rekonfigurasi dengan simulasi tugas akhir ini. Optimal 
jaringan distribusi dalam tugas akhir ini  didasarkan pada 
rugi-rugi saluran, jatuh tegangan rata-rata dan faktor 
tegangan tak seimbang. 
 
Kata kunci : rekonfigurasi jaringan, jaringan distribusi 
radial, fungsi multiobjektif, algoritma genetika. 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sistem distribusi merupakan salah satu sistem dalam 
sistem tenaga listrik yang mempunyai peran penting 
karena berhubungan langsung dengan pemakai energi 
listrik, terutama pemakai energi listrik tegangan 
menengah dan tegangan rendah. Biasanya seringkali 
terjadi beban yang tidak seimbang pada fasa-fasanya 
(sistem distribusi merupakan sistem 3 fasa) atau terjadi 
kelebihan beban karena pemakaian alat-alat elektrik dari 
konsumen energi listrik. 
Keadaan tersebut kalau dibiarkan terus-menerus 
maka akan menyebabkan terjadinya penurunan keandalan 
sistem tenaga listrik dan kualitas energi listrik yang 
disalurkan serta menyebabkan kerusakan alat-alat yang 
bersangkutan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan yang 
mengurangi pembebanan yang tidak seimbang 
(unbalanced loading) pada fasa dan kelebihan beban 
(over loading) pada jaringan distribusi listrik. 
Rekonfigurasi jaringan distribusi yaitu mengatur 
ulang konfigurasi jaringan dengan jalan membuka dan 
menutup switch yang terdapat pada jaringan distribusi 
untuk mengurangi rugi-rugi daya pada jaringan distribusi 
dan atau untuk meningkatkan keandalan sistem distribusi 
sehingga efisiensi daya listrik yang  disalurkan meningkat 
dan konsumen dapat dilayani dengan baik. 
Pada tugas akhir ini digunakan metode algoritma 




Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah membuat 
simulasi untuk mencari konfigurasi optimal pada jaringan 
distribusi radial, serta menganalisa unjuk kerja jaringan 
distribusi radial hasil rekonfigurasi. 
 
C. Batasan Masalah 
Dalam tugas akhir ini, pembahasan terbatas pada: 
1. Jaringan distribusi yang dianalisis adalah 
jaringan distribusi radial. 
2. Tidak membahas mekanisme rekonfigurasi 
jaringan 
3. Tidak membahas peralatan-peralatan yang 
terdapat pada sistem distribusi. 
4. Tidak membahas Sistem Proteksi dan 
komponennya pada sistem distribusi. 
5. Tidak membahas penyebab rugi-rugi pada sistem 
distribusi dan aspek kualitas tenaga listrik 
(Power Quality). 
6. Pembebanan tiap fasanya dianggap sama pada 
semua saluran. 
7. Metode aliran daya menggunakan metode 
Newton Raphson dan tidak dibahas secara 
khusus dan mendetail. 
8. Penentuan konfigurasi yang optimal didasarkan 
pada parameter total rugi-rugi saluran, jatuh 
tegangan rata-rata dan faktor tegangan tak 
seimbang. 
9. Metode algoritma genetika yang digunakan 
adalah model algoritma genetika sederhana. 
10. Pindah Silang menggunakan metode order 
crossover dan mutasi kromosomnya 
menggunakan metode swap mutation. 
11. Pemrograman dan analisis menggunakan 
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II. DASAR TEORI 
2.1 Sistem Distribusi Radial 
Suatu sistem distribusi menghubungkan semua beban 
yang terpisah satu dengan yang lain dengan saluran 
transmisi. Hal ini terjadi pada gardu induk (substation) 
dimana juga dilaksanakan transformasi tegangan dan 
fungsi-fungsi pemutusan dan penghubungan beban 
(switching). 
Ditinjau dari konfigurasi jaringan primernya, jaringan 
distribusi dapat dibedakan atas tiga sistem, yaitu : 
1. Sistem jaringan radial. 
Struktur dengan sistem ini merupakan jaringan 
yang paling sederhana, metode pengoperasiannya 
mudah, hubungan langsung dari titik pengisian ke 
pemakai. 
2. Sistem jaringan loop  
Pada sistem ini terdapat dua sumber dan arah 
pengisian yang satu dapat sebagai cadangan, 
sehingga keandalan cukup tinggi, banyak dipakai 
pada jaringan umum dan industri.  
3. Sistem Jaringan Spindel. 
Pada dasarnya struktur spindel merupakan 
struktur radial dimana spindel adalah kelompok 
kumparan yang pola jaringannya ditandai dengan ciri 
adanya sejumlah kabel yang keluar dari gardu induk 
(Feeder), ke arah suatu titik temu yang disebut gardu 
hubung. Sistem jaringan spindel inilah yang memiliki 
keandalan tinggi. 
Pada tugas akhir ini, dari ketiga sistem jaringan 
distribusi di atas yang dianalisis adalah Sistem jaringan 
distribusi radial. 
 
2.2 Rekonfigurasi Jaringan 
Rekonfigurasi jaringan (Network Reconfiguration) 
merupakan suatu usaha merubah bentuk konfigurasi 
jaringan distribusi dengan mengoperasikan pensakelaran 
terkontrol jarak jauh (switching remotely controlled) pada 
jaringan distribusi tanpa menimbulkan akibat yang 
beresiko pada operasi dan bentuk sistem jaringan 
distribusi secara keseluruhan. 
Dalam kondisi operasi normal, rekonfigurasi jaringan 
dilakukan karena dua alasan: 
1. Mengurangi rugi-rugi daya pada sistem (loss 
reduction). 
2. Mendapatkan pembebanan yang seimbang untuk 
mencegah pembebanan yang berlebih pada jaringan 
(load balancing) 
Pada tugas akhir ini rekonfigurasi jaringan dilakukan 
untuk mengurangi rugi-rugi daya pada jaringan distribusi 
daya listrik tipe radial. 
 
2.3 Aliran Daya. 
Studi aliran daya adalah penentuan atau perhitungan 
tegangan, arus dan daya yang terdapat pada berbagai titik 
suatu jaringan pada keadaan pengoperasian normal, baik 
yang sedang berjalan maupun yang akan datang. 
Aliran daya pada tugas akhir ini tidak dibahas secara 
khusus dan mendetail, karena hanya digunakan sebagai 
studi untuk menentukan tegangan dan daya yang 
dijadikan sebagai dasar untuk melakukan rekonfigurasi 
jaringan pada jaringan distribusi daya listrik tipe radial. 
 
2.4 Algoritma Genetika 
Algoritma Genetika adalah algoritma pencarian yang 
didasarkan pada mekanisme seleksi alamiah dan genetika 
alamiah. Pada algoritma ini, teknik pencarian dilakukan 
sekaligus atas sejumlah solusi yang mungkin, yang 
dikenal dengan istilah populasi. Individu yang terdapat 
dalam satu populasi yang dibentuk secara acak disebut 
dengan istilah kromosom. 
Pada setiap generasi, kromosom akan melalui proses 
evolusi dengan menggunakan alat ukur yang disebut 
sebagai fungsi fitness. Generasi berikutnya dikenal 
dengan istilah anak (offspring) terbentuk dari gabungan 2 
kromosom generasi sekarang yang bertindak sebagai 
induk (parent) dengan menggunakan operator 
penyilangan (crossover). Selain operator penyilangan, 
suatu kromosom dapat juga dimodifikasi dengan 
menggunakan operator mutasi. Populasi generasi yang 
baru dibentuk dengan cara menyeleksi nilai fitness dari 
kromosom induk (parent) dan nilai fitness dari kromosom 
anak (offspring), serta menolak kromosom-kromosom 
yang lainnya sehingga  ukuran populasi (jumlah 
kromosom dalam suatu populasi) konstan. Setelah melalui 
bebarapa generasi, maka algoritma ini akan konvergen ke 
kromosom yang terbaik. 
 
2.5 Formulasi masalah rekonfigurasi jaringan 
Pada bagian ini permasalahan rekonfigurasi jaringan 
disusun sebagai permasalahan multiobjektif. Di mana 
fungsi tersebut terdiri dari lima fungsi objektif, dan 
memiliki faktor beban yang berfungsi untuk menyatakan 
besarnya hubungan antara masing-masing fungsi objektif 
tersebut. Fungsi-fungsi objektif tersebut adalah: 












m  = jumlah saluran feeder dari  feeder utama 
u
jS   = daya kompleks tiga fasa tak seimbang 
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jS  = daya complex pada pembebanan per 
fasa, fasa a,b, dan c. 
o
jS  = daya kompleks ideal per fasa yang 
bergantung pada pembebanan ideal per 
setiap fasa.jika bernilai 0, maka daya 
complex pada saluran j seimbang. 
b. Minimalisasi total rugi saluran 
Min 
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p
jI   = arus fasa p dari saluran feeder j  
 
p
jr   = resistansi fasa p dari saluran feeder j 
 
ne
jI   = arus netral dari saluran feeder j 
ne
jr   = resistansi saluran netral dari saluran 
feeder j 


























n  = jumlah titik beban pada feeder 
alnoV min   = tegangan nominal fasa 
p
kV    = besar tegangan fasa p pada titik 
beban k 
kVD    = jatuh tegangan tiga fasa rata-rata 
pada titik beban k 













tI   = arus fasa p dari transformator utama 
yang menyuplai feeder 
N
tI   = arus netral dari transformator utama 
 
e. Minimalisasi faktor tegangan tak seimbang 
Min 














































kV  = tegangan urutan nol pada titik beban k 
)1(




kV  = tegangan urutan negatif pada titik beban 
k 
kd ,0  = faktor tegangan tak seimbang urutan nol 
pada titik beban k 
kd ,2   = faktor tegangan tak seimbang urutan 
negatif pada titik beban k 
 
2.6 Fungsi Multiobjektif (Multiobjective Function)  
Dengan menggabungkan persamaan-persamaan di 
atas didapatkan sebuah fungsi multiobjektif yang disertai 
dengan faktor beban yang menunjukkan besarnya 
hubungan antara fungsi-fungsi objektif, sehingga 
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dimana: 
SVD  = jatuh tegangan spesifik 
Sd 0   = faktor tegangan tak seimbang urutan nol 
spesifik 
Sd 2   = faktor tegangan tak seimbang urutan 
negatif spesifik 
NS
tI  = arus netral pada transformator utama 
spesifik 
kw   = faktor pembebanan, yang dapat diatur 
oleh operator distribusi sesuai keinginan 
 
 
III. PERANCANGAN PROGRAM 
Pemodelan aliran daya 
 Model konduktor. 
Konduktor untuk setiap saluran 3 fasa dapat 
dimodelkan dengan model  ekivalen. Impedansi seri 
saluran dan kapasitansi shunt saluran digambarkan seperti 
gambar 1. Impedansi seri saluran dan kapasitansi shunt  
saluran untuk saluran tiga fasa berupa matriks 3 x 3 yang 
terdiri dari impedansi bersama dan kapasitansi shunt 
bersama antar fasanya. 
Pada jaringan distribusi menengah yang 
mempunyai level tegangan rendah, kapasitansi shunt 
dapat diabaikan sehingga pada jaringan distribusi yang 
diperhitungkan adalah nilai impedansinya. 
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Pada perhitungan aliran daya yang dipakai dalam 
tugas akhir ini, mengasumsikan tidak ada impedansi 
gandeng pada fasa-fasanya, sehingga impedansi saluran 

























0  (3.4) 
 
 
Gambar 1 Model  ekivalen untuk konduktor 3 fasa. 
 
 
 Model Beban 
Beban pada jaringan distribusi dianggap konstan, 
berupa daya aktif dan reaktif sehingga beban dimodelkan 
dengan bus beban (PQ bus). Pada jaringan distribusi 
radial hanya terdapat 2 macam bus, yaitu : slack bus dan 
bus beban. 
Aliran daya pada tugas akhir ini menggunakan 
metode Newton Raphson dan outputnya berupa tegangan 
dan daya kompleks pada masing-masing fasa dengan 
asumsi tidak ada impedansi gandeng pada fasa-fasa 
tersebut.. 
 
Model Algoritma Genetika. 
 Pemodelan Gen dan Kromosom. 
Solusi yang ingin dicapai dalam rekonfigurasi ini 
adalah mencari switch mana yang membuka (on) dan 
switch yang menutup (off) saat terjadi beban yang tak 
seimbang pada fasa-fasanya. 
Dalam kondisi normal  terdapat switch yang 
menutup dan yang membuka, switch yang membuka ini 
berada pada tie lines, disebut juga normally open. Switch-
switch tersebut diberi kode 1 kalau menutup (on) dan 0 
kalau membuka (off). Satu buah kromosom 
merepresentasikan satu buah konfigurasi jaringan 
distribusi, yang terdiri dari gen-gen yang berisi dari status 
dari switch yang berada pada jaringan distribusi yang 
dievaluasi sehingga jumlah gen adalah sama dengan 
jumlah seluruh switch pada jaringan distribusi.  
Masing-masing status switch hanya boleh muncul 
satu kali dalam satu buah kromosom. Pengkodean yang 
seperti ini  dilakukan dengan permutation encoding. 
 
 Fungsi Fitness 
Untuk permasalahan rekonfigurasi jaringan, 
keluaran yang diharapkan adalah mencari konfigurasi 
jaringan distribusi yang mempunyai rugi-rugi minimal, 
maka fungsi fitness yang digunakan adalah minimalisasi. 
Sehingga nilai fitnessnya seperti dibawah ini dimana h 







Untuk menghindari kecenderungan konvergen 
pada optimum lokal, maka dilakukan proses penskalaan 
nilai fitness, persamaannya seperti di bawah ini. Sehingga 








Pada fungsi fitness pada tugas akhir ini disajikan 
nilai bobot (w) yang dipakai pada fungsi fitness, bobot ini 
menunjukkan hubungan lima fungsi objektif yang berada 
pada perumusan rekonfigurasi jaringan. 
Untuk setiap pola beban dapat dipilih lima kasus 
yang mempunyai variasi nilai bobot sebagai berikut : 
1. Kasus 1 : mempunyai nilai bobot (w) sebagai 
berikut : 
w1 = 0 ; w2 = 1 ; w3 = 0 ; w4 = 0 ; w5 = 0. 
2. Kasus 2 : mempunyai nilai bobot (w) sebagai 
berikut : 
w1 = 0,2 ; w2 = 0,2 ; w3 = 0,2 ; w4 = 0,2 ; w5 = 
0,2 
3. Kasus 3 : mempunyai nilai bobot (w) sebagai 
berikut : 
w1 = 0,1 ; w2 = 0,6 ; w3 = 0,1 ; w4 = 0,1 ; w5 = 
0,1. 
4. Kasus 4 : mempunyai nilai bobot (w) sebagai 
berikut : 
w1 = 0,1 ; w2 = 0,1 ; w3 = 0,1 ; w4 = 0,35 ; w5 = 
0,35. 
5. Kasus 5 : mempunyai nilai bobot (w) sebagai 
berikut : 
w1 = 0,3 ; w2 = 0,05 ; w3 = 0,05 ; w4 = 0,3 ; w5 = 
0,3. 
 
 Seleksi Orang tua 
Seleksi ini bertujuan untuk memberikan 
kesempatan reproduksi yang lebih besar bagi anggota 
populasi  yang paling fit. Pada tugas akhir ini digunakan 
metode Roulette wheel selection. Dalam hal ini pemilihan 
kromosom ini dilakukan dua kali yang bertindak sebagai 
kandidat kromosom yang akan dipindahsilangkan. 
 
 Pindah Silang. 
Pindah silang untuk rekonfigurasi jaringan ini 
menggunakan metode order crossover. Pada metode ini, 
satu bagian kromosom dipertukarkan dengan tetap 




Operator mutasi diimplementasikan dengan 
menukarkan gen termutasi dengan gen lain yang dipilih 
secara random. Misalnya, kromosom {2, 3, 4, 1, 5} dapat 
termutasi menjadi kromosom {4, 3, 2, 1, 5}. Dalam hal ini 
gen 1 dan gen 3 saling ditukarkan. Skema mutasi ini 
dikenal sebagai swapping mutation. 
 
 Elitisme 
Untuk menjaga agar individu bernilai fitness 
tertinggi tidak hilang selama evolusi, maka perlu dibuat 




1) Mahasiswa Teknik Elektro UNDIP Semarang 
2) Dosen Teknik Elektro UNDIP Semarang 
5
 Kriteria Terminasi Program 
Kriteria terminasi yang dipakai pada program ini 
adalah kalau generasi sudah mencapai generasi 
maksimum maka proses algoritma genetika akan segera 
berhenti. 
 
Diagram Alir Perangkat Lunak 
Diagram alir perangkat lunak yang dibuat dapat 




Gambar 2  Diagram alir program utama 
 
 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Penelitian dilakukan pada jaringan distribusi radial 
33 bus dengan parameter-parameter sebagai berikut : 
Untuk perhitungan tegangan dan daya kompleks : 
Dasar MVA = 100 MVA 
Dasar kV = 20 kV 
Iterasi maksimum = 10 iterasi. 
Akurasi perhitungan tegangan = 0,001 
Batasan parameter saluran : 
Jatuh tegangan maksimum = 15 % 
Arus Netral trafo utama = 1 p.u 
Faktor tegangan tak seimbang urutan nol = 1  
Faktor tegangan tak seimbang urutan negatif = 1  
Parameter algoritma genetika : 
Ukuran populasi : 100 
Generasi Maksimum : 30 
Probabilitas mutasi : 0,05 
Probabilitas pindah silang : 0,8 
Pada saat beban setimbang pada jaringan mempunyai 
parameter sebagai berikut : 
Tabel 1 Tabel parameter jaringan saat beban setimbang pada 
jaringan test 33 bus. 
Parameter Jaringan Nilai 
Daya Kompleks tak seimbang (kva) 0.000 
Total Rugi saluran (kW) 0.000 
Jatuh tegangan rata-rata (%) 2.401 
Arus netral rafo utama (A) 0.000 
Faktor tegangan tak seimbang (%) 0.000 
 
Bentuk konfigurasi awal dari jaringan distribusi test 33 bus 




Gambar 3 Konfigurasi awal jaringan distribusi test 
 
 
A. Pola beban 0.6,0.1 dan 0.3 
 
Tabel 2 Tabel parameter jaringan saat pola beban 0.6, 0.1, dan 
0.3 pada jaringan test 33 bus. 
Parameter Jaringan Nilai  
Daya Kompleks tak seimbang (kva) 1030.646 
Total Rugi saluran (kW) 11570.358 
Jatuh tegangan rata-rata (%) 2.437 
Arus netral rafo utama (A) 202.159 
Faktor tegangan tak seimbang (%) 0.0252 
 
Tabel 3 Data hasil algoritma genetika untuk pola beban 0.6, 0.1, 
0.3. 
Kasus Kasus 1 Kasus 2 Kasus 3 Kasus 4 Kasus 5 
Switch ON 35 37 34 35  36 37 34 35 37 
34 35  
36 37 
33 34 35 
36 37 
Switch OFF 10 27 9 14  27 32 9 14 27 
10 14  
17 28 
7 9 13 
17 28 


















Avd (%) 1.545 1.468 1.469 1.462 1.494 









Tdt (%) 0.0145 0.0133 0.0135 0.0135 0.0138 
Nilai Objektif 
(p.u) 0.0008 0.3254 0.1633 0.1939 0.1223 
Waktu 
(detik) 2681.13 2726.47 2932.33 3094.67 3206.39 
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Tabel 4 Tabel perubahan parameter setelah rekonfigurasi pola 













(kva) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TLl 
(kW) 18,41 1,49 1,33 -0,67 0,27 
AVd 
(%) 36,58 39,75 39,73 40,00 38,70 
ItN (A) 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 
Tdt (%) 42,43 47,11 46,55 46,21 45,07 
 
Tabel di atas menyatakan parameter saat terjadi 
pembebanan yang tidak seimbang, sebelum rekonfigurasi 
dan setelah rekonfigurasi serta perubahan parameter yang 
terjadi saat pola beban 0.6, 0.1, dan 0.3, artinya fasa a 
memikul beban 60 %, fasa b 10 % dan fasa c 30 % dari 
keseluruhan beban pada bus yang bersangkutan. 
 
Berikut ini adalah konfigurasi yang dihasilkan pada 0.6, 




Gambar 4.  Hasil rekonfigurasi pola beban 0.6, 0.1, dan 0.3  
pada kasus 1 
 
 
B. Pola beban 0.3,0.5 dan 0.2 
 
Tabel di bawah ini menyatakan parameter saat terjadi 
pembebanan yang tidak seimbang, sebelum rekonfigurasi 
dan setelah rekonfigurasi serta perubahan parameter yang 
terjadi saat pola beban 0.3, 0.5, dan 0.2, artinya fasa a 
memikul beban 30 %, fasa b 50 % dan fasa c 20 % dari 
keseluruhan beban pada bus yang bersangkutan. 
 
Tabel 5 Tabel parameter jaringan saat pola beban 0.3, 0.5, dan 
0.2 pada jaringan test 33 bus. 
Parameter Jaringan Nilai  
Daya Kompleks tak seimbang (kva) 625.579 
Total Rugi saluran (kW) 5632.146 
Jatuh tegangan rata-rata (%) 2.414 
Arus netral rafo utama (A) 114.924 







Tabel 6 Data hasil algoritma genetika untuk pola beban 0.3, 0.5, 
0.2  
Kasus Kasus 1 Kasus 2 Kasus 3 Kasus 4 Kasus 5 







Switch OFF 8 27 9 14 27 9 14 28 32 
9 14 26 
32 9 14 28 
TSu (kva) 625.579 625.579 625.579 625.579 625.579 









Avd (%) 1.615 1.462 1.438 1.506 1.433 
ItN (A) 114.924 114.924 114.924 114.924 114.924 
Tdt (%) 0.0020 0.0017 0.0017 0.0018 0.0017 
Nilai Objektif 
(p.u) 0.0005 0.3103 0.1531 0.1773 0.0985 
Waktu 
(detik) 2793.22 2967.30 2583.50 2511.48 2601.44 
 
Tabel 7 Tabel perubahan parameter setelah rekonfigurasi saat 













(kva) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TLl 
(kW) 9,94 -8,75 -9,87 -12,94 -10,04 
AVd 
(%) 33,10 39,45 40,42 37,60 40,65 
ItN (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tdt (%) 87,93 89,41 89,73 89,02 89,67 
 
Berikut ini adalah konfigurasi yang dihasilkan pada 0.3, 




Gambar 5.  Hasil rekonfigurasi pola beban 0.3, 0.5, dan 0.2 
pada kasus 1 
 
Pembahasan 
Pada data di atas dapat dilihat hasil rekonfigurasi 
dengan metode algoritma genetika dapat memperbaiki 
kinerja jaringan, hal ini dapat dilihat pada perubahan 
masing-masing parameter pada tabel 4 dan 7 dan 
dihasilkan konfigurasi jaringan yang berbeda dengan 
konfigurasi awal sebelum dilakukan rekonfigurasi, 
gambar 4 dan gambar 5.  
Pada simulasi ini hasil konfigurasi merupakan 
hubungan switch yang menutup dan yang membuka yang 
dinyatakan dengan switch ON dan OFF seperti yang 
tertera pada tabel hasil rekonfigurasi pada masing-masing 
pola pembebanan fasa, tabel 3 dan 6 
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1. Pada simulasi ini pengujian dilakukan dengan 
memakai probabilitas pindah silang sebesar 0,8 
dan probabilitas mutasi 0,05 serta generasi 
maksimum 30 serta batasan maksimal jatuh 
tegangan sebesar 15 %, arus netral trafo sebesar 
1 p.u, faktor tegangan tak seimbang urutan 
negatif dan nol sebesar 1. 
2. Hasil pengujian menunjukkan parameter total 
daya kompleks tak seimbang tidak berubah 
untuk semua kasus pada semua variasi pola 
beban. Parameter arus netral trafo mempunyai 
nilai sama pada semua kasus. 
3. Parameter jatuh tegangan rata-rata dan faktor 
tegangan tak seimbang terjadi perubahan yang 
semakin baik untuk semua kasus pada masing-
masing variasi pola beban. Untuk parameter total 
rugi saluran hasilnya bervariasi pada setiap 
kasus. 
4. Konfigurasi yang memiliki total rugi saluran 
minimal, untuk semua pola beban merupakan 
konfigurasi yang dihasilkan dari kasus 1, 
konfigurasi yang memiliki jatuh tegangan rata-
rata minimal merupakan konfigurasi yang 
dihasilkan dari : 
a. Pola beban 0,3 , 0,5, 0,2 = kasus 5 . 
b. Pola beban 0,6 , 0,1, 0,3 = kasus 4 . 
c. Pola beban 0,4 , 0,4 , 0,2 =kasus 2 . 
Sedangkan konfigurasi dengan faktor tegangan 
tak seimbang minimal merupakan konfigurasi 
yang dihasilkan dari kasus 2 untuk semua pola 
beban. 
5. Konfigurasi hasil rekonfigurasi mempunyai 
parameter yang lebih baik dibandingkan 
konfigurasi sebelum direkonfigurasi.  
 
Saran  
1. Pada penelitian yang sudah dilakukan hanya 
dilakukan inisialisasi pada saluran, maka perlu 
diadakan pengembangan lebih lanjut bila 
inisialisasinya melibatkan nomor bus dari 
jaringan yang bersangkutan. 
2. Perlu pengembangan lebih lanjut untuk 
rekonfigurasi jaringan jenis loop, dan melibatkan 
gardu induk lebih dari satu. 
3. Perlu dilakukan penelitian rekonfigurasi jaringan 
distribusi radial menggunakan metode yang 
lainnya, misalkan : jaringan syaraf tiruan, logika 
fuzzy ataupun yang lainnya. 
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